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Руководитель ИЛЦ
______ К.м. Край
«_19_»__декабря__ 2022 г

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5517 от 19 декабря 2022 г.

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное 
хозяйство», Чукотский автономный округ, 689400, город Певек, улица Пугачева, дом 42/2, тел.8(42737)4-28-46, 
ИНН 8706006440, e-mail: chrkh@yandex.ru_____________________________ _________________________________ ____________

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 129 от 04.02.2022 г.________________________________

Наименование образца лабораторных исследований: Вода питьевая ____________ ________________ _______________

Объем образца лабораторных исследований: 0,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 4118КДБ131222-87-00

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: акт отбора № 7 от 21.11.2022 год,

ГОСТ 31861-2012* ___________________ ______________________ __________________________________________

Место отбора образца лабораторных исследований: распределительная сеть холодного водоснабжения город Певек, 
микрорайон Коса - улица Обручева, Чукотский автономный округ* ____________________________________ _______

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 21.11.2022 08:00*___________________________ ______________

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 13.12.2022 10:30_______________ ___________________ ___

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 13.12.2022-15.12.2022_____________ ______________

Наименование и юридический адрес изготовителя :------- ---------------------------------------------

Дата изготовления:----- ------------------------------------------------------------ -----------Номер партии. _________

Объем партии:--------  ---- --------------------------------------------------- ------------ --------------------------------------------------

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, авиатранспорт, термоконтейнер______
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Используемые средства измерения (СИ):

Наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в 
Федеральном информационном фонде по обеспечению 

единства измерений

Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по 
обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия) и (или) сертификат о 

калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии)

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 № 2 
зав. 26, Per. № 53986-13

Поверка 14.10.2020-13.10.2023 г. ...............................".....

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование 
определяемой 
характеристик 
и (показателя)

Единицы
измерения

Документ, 
устанавливающий 
правила и методы 

исследований

Результат
лабораторных
исследований

Неопределен
ность/

погрешность
исследований

Стандарт, 
устанавливающий 

требования к 
продукции

Допустимые
уровни

1 2 3 4 5 6 7

Микробиологические исследования:

Общее
микробное
число

КОЕ в 1
мл (см3) ГОСТ 34786-21

0 СанПиН 1.2.3685-21 Не более 50

Обобщенные
колиформные
бактерии

КОЕ в 100
мл (см3)

ГОСТ 34786-21 не обнаружено

'

СанПиН 1.2.3685-21 Отсутствие

Е. coli КОЕ в 100 
мл (см3)

ГОСТ 34786-21 не обнаружено - СанПиН 1.2.3685-21 Отсутствие

Энтерококки КОЕ в 100 
мл (см3)

ГОСТ 34786-21 не обнаружено - СанПиН 1.2.3685-21 Отсутствие

Колифаги БОЕ в 100
мл (см3)

МУК 4.2.1018-01 не обнаружено - СанПиН 1.2.3685-21 Отсутствие

Дополнительные сведения; отбор проб выполнен заказчиком.

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.
Полученные результаты лабораторных исследований относятся только представленному Заказчиком образцу.
Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований за исключением 
информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «*» исключением

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: __________ Мамедова Е Е

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»
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Заключение
к протоколу лабораторных исследований (испытаний) №5517 от 19.12.2022г.

М икроби ологи чески е исследования пробы  -  В ода питьевая (4 1 18К Д Б 131222-87-00), 

отобранной 21.11.2022г. м есто  отбора: распределительная сеть холодного водоснабж ения город Певек, 
микрорайон К оса - улица О бручева, Ч укотский автоном ны й округ показали: общ ее микробное число - 
роста колониеобразую щ их еди ниц  (К О Е ) не установлено; обобщ енны е колиф орм ны е бактерии, E .coli, 

энтерококки , колиф аги  не обнаруж ены , что соответствует требовани ям  раздела III С анП иН  1.2.3685-21 
«Гигиенические норм ативы  и требования к обеспечению  безопасности  и (или) безвредности для 

человека ф акторов среды  обитания».

К отонова А.А. 
ФИО

Руководитель
органа инспекции Н.Г. Жирнова

ФИО

В рач-эксперт

Об адм инистративной ответственности  по ст.


